ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ТРЕТЬЯКОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД 2019 - 2031 ГОДА

(Актуализация на 2024 год)

Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, ре-конструкцию техническое перевооружение и (или) модернизацию»
2023 год

Оглавление

31 Общие положения


32. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения


53. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности


84. Расчеты экономической эффективности инвестиций


125. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения



 
1 Общие положения 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» содержит (п. 76 Требований к схемам теплоснабжения): 

а) оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей; 

б) обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей; 

в) расчеты экономической эффективности инвестиций; 

г) расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения. 

2. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения
Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения проведена с учетом документа «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Третьяковского района на период до 2031. Книга 5. Мастер-план схемы теплоснабжения».

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения в рамках развития систем теплоснабжения основана на финансовых потребности на реализацию проектов (таблице 2.1.)
Таблица 2.1 Капитальные вложения в реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения, тыс. руб.

	Стоимость проектов 
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2030
	2031

	Проекты ЕТО № 1 МУП "Третьяковский коммунальщик"

	Всего капитальные за-траты 
	14 925,29   
	                   -     
	                   -     
	                   -     
	                   -     
	                   -     
	                   -     

	НДС 
	                        -     
	                   -     
	                   -     
	                   -     
	                   -     
	                   -     
	                   -     

	Всего стоимость проектов 
	14 925,29   
	                   -     
	                   -     
	                   -     
	                   -     
	                   -     
	                   -     

	Всего стоимость проектов накопленным итогом 
	14 925,29   
	14 925,29   
	14 925,29   
	14 925,29   
	14 925,29   
	14 925,29   
	14 925,29   

	Проект №1 по реконструкции котельной № 1, расположенной по адресу: с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2, путем установки на одном земель-ном участке модульной котельной по адресу: с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а (строительство модульной котельной в с. Староалейское) с подключением контура котельной №1  к модульной котельной

	Всего капитальные за-траты 
	14 925,29   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	НДС 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проектов 
	14 925,29   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проектов накопленным итогом 
	14 925,29   
	14 925,29   
	14 925,29   
	14 925,29   
	14 925,29   
	14 925,29   
	14 925,29   


Таблица 2.2 Капитальные вложения в реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей, тыс. руб.

	Стоимость проектов 
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2030
	2031

	Проекты ЕТО № 1 МУП "Третьяковский коммунальщик"

	Всего капитальные за-траты 
	                        -     
	      58 500,00   
	      58 500,00   
	      55 000,00   
	      35 000,00   
	                   -     
	                   -     

	НДС 
	                        -     
	                   -     
	                   -     
	                   -     
	                   -     
	                   -     
	                   -     

	Всего стоимость проектов 
	                        -     
	      58 500,00   
	      58 500,00   
	      55 000,00   
	      35 000,00   
	                   -     
	                   -     

	Всего стоимость проектов накопленным итогом 
	                        -     
	      58 500,00   
	    117 000,00   
	    172 000,00   
	    207 000,00   
	    207 000,00   
	    207 000,00   

	Проект № 2 Замена тепловых сетей от котельной №1 со строительством перемычки от котельной № 1 до модульной котельной  расположенной по адресу: с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а 








	Всего капитальные за-траты 
	0
	38500
	38500
	0
	0
	0
	0

	НДС 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проектов 
	 
	38500,0
	38500,0
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проектов накопленным итогом 
	0,0
	38500,0
	77000,0
	77000,0
	77000,0
	77000,0
	77000,0

	Проект № 3 Подключение потребителей тепловых сетей от котельной №2 с. Староалейское, ул. Советская, 4 к модульной котельной по адресу: с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а 

	

	Всего капитальные за-траты 
	 
	 
	0,00
	35000,00
	35000,00
	0,00
	0,00

	НДС 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проектов 
	 
	 
	 
	35000
	35000
	 
	 

	Всего стоимость проектов накопленным итогом 
	0,0
	0,0
	0,0
	35000,0
	70000,0
	70000,0
	70000,0

	Проект № 4 Переключение тепловых нагрузок котельной с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная на котельную с. Екатерининское, ул. Титова, 59а, путем прокладки тепловых сетей протяженностью 350 м по ул. Молодежная по территории парка с пересечением дороги

	

	Всего капитальные за-траты 
	0
	20000
	20000
	20000
	0,00
	 
	 

	НДС 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего стоимость проектов 
	 
	20000
	20000
	20000
	 
	 
	 

	Всего стоимость проектов накопленным итогом 
	0,0
	20000,0
	40000,0
	60000,0
	60000,0
	60000,0
	60000,0


3. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности
В сложившихся условиях хозяйственно-финансовой деятельности для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области теплоснабжения, возможно рассмотрение различных источников финансирования, обеспечивающих реализацию проектов, предусмотренных различными вариантами развития:

1) собственные средства теплоснабжающих организаций, образующиеся за счет следующих источников:

• прибыли от регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения;

• включения капитальных затрат в тариф на тепловую энергию;

• платы (тариф) за подключение;

• амортизационных отчислений, включенных в тариф на тепловую энергию (в том числе на вновь вводимое оборудование, здания, сооружения, нематериальные активы и т.д.);

• экономии операционных расходов за счет энергоресурсосбережения как следствие реализации проектов по модернизации и техническому перевооружению систем теплоснабжения при введении долгосрочных тарифов;

2) заемные средства (кредиты);

3) финансирование из бюджетов различных уровней.

Прибыль от регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения как источник финансирования проектов, направленных на развитие производства (капитальные вложения). Согласованная регулирующим органом прибыль расходуется в основном на оплату налогов на имущество (и иных налогов), на социальные нужды и т.д.

Для МУП «Третьяковский коммунальщик»» на 2021-2024 гг инвестиционная программа не утверждена. 
Теплоснабжающие организации района формируют тариф на тепловую энергию методом индексации установленных тарифов, за исключением вновь созданных.

Возврат инвестиций при формировании тарифа методом индексации установленных тарифов может осуществляться следующим способом:

• за счет включения в тариф по статье «амортизации» (неподконтрольные расходы - п.39 №760-Э от 13 июня 2013 года, п. 43 «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075, сумма амортизации основных средств регулируемой организации для расчета тарифов определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета);

• за счет включения в тариф расходов по выплате займов и кредитных договоров средства, которых направляются на капитальные вложения (за вычетом амортизационных отчислений, являющихся источником финансирования капитальных вложений), включая проценты по займам и кредитным договорам (неподконтрольные расходы - п.39 №760-Э от13 июня 2013 года);

• за счет устанавливаемого нормативного уровня прибыли, учитывающего, в том числе необходимость в осуществлении инвестиций (устанавливаемая прибыль - п.41 №760-Э от 13 июня 2013 года).

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №1075 от 22.10.2012 г. «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» затраты регулирующей организации на реализацию мероприятий по подключению новых потребителей могут быть компенсированы за счет платы за подключение. В общем случае при формировании платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке (при подключении тепловой нагрузки более 1,5 Гкал/ч), включаются следующие средства для компенсации регулируемой организации:

• расходы на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе - застройщика;

• расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, рассчитанных в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции) соответствующих тепловых сетей;

• расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, необходимых для создания технической возможности такого подключения, в том числе в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции, модернизации) соответствующих тепловых сетей и источников тепловой энергии;

• налог на прибыль, определяемый в соответствии с налоговым законодательством.

При формировании платы за подключение тепловой нагрузки от 0,1 до 1,5 Гкал/ч также включаются средства для компенсации регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, а также налог на прибыль, определяемый в соответствии с налоговым законодательством. При этом расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии, а также развитие существующих источников тепловой энергии включаются в расчет платы за подключение только в случае отсутствия технической возможности подключения к системе теплоснабжения, в том числе с точки зрения наличия резерва тепловой мощности на источниках тепловой энергии.

Финансирование рассматриваемых проектов из бюджетов различных уровней может быть реализовано через различные целевые муниципальные, краевые, республиканские и федеральные программы. Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных проектов и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов. Также бюджетные средства могут быть использованы для субсидирования разницы между экономически обоснованным значением тарифа на тепловую энергию (сформированного с учетом возврата капитальных затрат на реконструкцию и модернизацию систем теплоснабжения) и тарифом установленным регулирующим органом с учетом предельного роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги.

Источником финансирования развития систем теплоснабжения Третьяковского района могут является бюджетные средства, а также амортизационные отчисления муниципального предприятия, включаемые в регулируемый тариф в случае утверждения инвестиционной программы, в том числе с учетом нормативного уровня прибыли.
4. Расчеты экономической эффективности инвестиций
В целях определения стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям (выполнения мероприятий по реконструкции модернизации) за основы приняты данные отраженные уполномоченным органом регулирования тарифов на официальном сайте в отношении регулируемой организации МУП «Третьяковский коммунальщик». Информация по источникам теплоснабжения не доступна. Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от источника теплоснабжения, либо удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии не представлена. 
В рамках развития систем теплоснабжения предполагается провести следующие работы:

Вариант №1. Реконструкция котельной № 1, расположенной по адресу: с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2, путем установки на одном земельном участке модульной котельной по адресу: с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а (строительство модульной котельной в с. Староалейское) с подключением контура котельной №1 и котельной № 2 к модульной котельной

Частично, а, именно, строительство модульной котельной в с. Староалейское выполнено в 2022 году за счет бюджетных средств. Стоимость работ составила 14 925,93 тыс. руб.

Поэтому ориентировочная стоимость по реконструкции котельной составляет 161,9 млн. руб., в том числе:

-  строительство модульной котельной в с. Староалейское
- 14 925,93 тыс. руб. 






 - замена тепловых сетей от котельной №1 со строительством перемычки от котельной № 1 до модульной котельной, расположенной по адресу: с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а – 77 000 тыс.руб.;

- подключение потребителей тепловых сетей от котельной №2 с. Староалейское, ул. Советская, 4 к модульной котельной по адресу: с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а – 70 000 тыс. руб.

Информация о протяженности тепловой сети, диаметре и способе прокладки, необходимая для определения нормативных потерь в целях подключения потребителей не представлена. При расчете протяженность принята условно 500 м с потерями 100 Гкал/год.
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Из таблицы видно, что ожидаемый годовой экономический эффект от выполнения мероприятий составляет 1625,8 тыс. руб., в результате снижения энергетических расходов на покупку топлива, а также операционных расходов по статье затрат «Оплата труда».


Срок окупаемости по проекту составляет 99,6 лет.   
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после 

мероприятия

Объем реализуемой т/э Гкал 5491,419 5491,419

Себестоимость т/э тыс. руб. 14630,97 13005,20

Себестоимость 1Гкал, 

реализуемой т/э руб. 2664,33 2368,28

Снижение затрат на 1 

Гкал руб. 296,06

Снижение затрат на 

весь объем 

реализуемой т/э тыс. руб. 1625,77


Вариант №2. Переключение тепловых нагрузок котельной с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная на котельную с. Екатерининское, ул. Титова, 59а, путем прокладки тепловых сетей протяженностью 350 м по ул. Молодежная по территории парка с пересечением дороги










.

Для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная на котельную с. Екатерининское, ул Титова, 59а, с заменой тепловых сетей, ориентировочно необходимо 60000,0 тыс. руб. Присоединение будет осуществляться путем прокладки перемычки протяженностью 350 м по ул. Молодежная по территории парка с пересечением дороги
[image: image3.emf]объем Цена ед. руб.

На весь 

объем

на 1 

Гкал объем

Цена ед. 

руб.

На весь 

объем

на 1 

Гкал

1Вырабатываемая т/ энергияГкал 6007 6007

2

Реализуемая т/э 

сторонним 

потребителям Гкал 1534 1534

3Доходы  6367,82 9765,8 5598,84 8586,5

4

Материалы на текущий 

ремонт сод 

оборудования 7,79 7,79

5Топливо - уголь тн 1512,6 4 190,24 6338,011 1 512,19 4 190,24 6336,43

6Электроэнергия тыс. кВтч 140,0 5,6 784,40 784,4

7Вода на техн нужды, в т.ч. 0,00 0,00

8Затрат на оплату труда тыс.руб. 9,3 1 903,62 5,3 1119,7

9Отчисления на соц нуждытыс.руб. 732,00 338,15

10Прочие расходы тыс.руб.

Себестоимость 

тепловой энергии тыс.руб. 9 765,82 6368 8 586,48 5598,8

№ п/п

после внедрения мероприятий

Статьи затрат Ед измер

до внедрения мероприятий



Годовой экономический эффект от выполнения мероприятий по переключению тепловых нагрузок котельной с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная на котельную с. Екатерининское, ул Титова, 59а составляет 1179,3 тыс. руб. Срок окупаемости по проекту составляет 50,9 лет. 

[image: image4.emf]Окупаемость затрат:

капитальные вложения  60000,0тыс. руб.

годовой экономический 

эффект 1179,3

Срок окупаемости 50,9лет

Экономическая эффективность

Наименование 

реализуемой т/э Ед измер до мероприятия

после 

мероприятия

Объем реализуемой т/э Гкал 1533,619 1533,619

Себестоимость т/э тыс. руб. 9765,82 8586,48

Себестоимость 1Гкал, 

реализуемой т/э руб. 6367,82 5598,84

Снижение затрат на 1 

Гкал руб. 768,99

Снижение затрат на 

весь объем 

реализуемой т/э тыс. руб. 1179,34



5. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

На основании значений капитальных затрат необходимых для развити систем теплоснабжения, существует потребность осуществить анализ ценовых последствий для потребителей тепловой энергии.
Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений в реализацию проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет был использован ИПЦ в размере 104,0%, установленный Минэкономразвития России. 
Как указывалось, в разделе 15 схемы теплоснабжения «Ценовые (тарифные) последствия» при утверждении тарифов на 2021 год объем полезного отпуска, принимаемый в тарифе составил 19,452 тыс. Гкал, плановая величина реализуемой тепловой энергии на 2022 год принята в тарифе в размере 17,706 тыс. Гкал, на 2023 год – 15,709 тыс. Гкал, с 2024 по 2031 год плановая величина принята в размере 12,682 тыс. Гкал.

Плановая величина реализуемой тепловой энергии с 2024 года по 2031 год в размере 12,682 тыс. Гкал при расчете экономической эффективности инвестиций учтена.  
Таблица 5.1 - Расчет ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей от ЕТО №1, без НДС
[image: image5.emf]Наименование ТСО Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Операционные расходы

14 769,37            12 318,15            10 433,63            10 850,98            11 285,01            11 736,41            12 205,87            12 694,11            13 201,87            11 736,41            12 205,87           

Прибыльная 

составляющая

58 500,00            58 500,00            55 000,00            35 000,00           

Необходимая валовая 

выручка, всего

45 453,82            47 586,51            107 152,95          111 439,07          111 217,29          94 040,22            62 801,83            65 313,90            67 926,45            70 643,51            73 469,25           

Доля операционных 

расходов в НВВ                   32,49                     25,89                       9,74                       9,74                     10,15                     12,48                     19,44                     19,44                     19,44                     16,61                     16,61   

Доля прибыли в НВВ                         -                             -                       54,59                     52,50                     49,45                     37,22                           -                             -                             -                             -                             -     

Расчетная цена на ТЭ, 

руб./Гкал

2 336,72              2 687,59              6 820,94              8 787,10              8 769,61              7 415,18              4 952,00              5 150,07              5 356,08              5 570,32              5 793,13             

Индекс роста, %

1,06                     1,04                     1,04                     1,04                     1,04                     1,04                     1,04                     1,04                     1,04                     1,04                    

Прогноз СЭР до 2037 

года

2 336,72              2 474,60              2 573,58              2 676,53              2 783,59              2 894,93              3 010,73              3 131,16              3 256,40              3 386,66              3 522,13             

 МУП «Третьяковский 

коммунальщик»

[image: image6.emf]
1

