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1. Общее положение 

Мастер - план развития систем теплоснабжения выполняется для формирования рекомендуемого варианта развития систем теплоснабжения района. Разработка варианта развития систем теплоснабжения, включаемого в мастер - план, базируется на условии надежного обеспечения спроса на тепловую мощность и тепловую энергию существующих и перспективных потребителей тепловой энергии, определенных в соответствии с прогнозом развития строительных фондов и фактического состояния оборудования котельных и тепловых сетей. 

Схема теплоснабжения Староалейского сельсовета Третьяковского района Алтайского края актуализированная на 2019 год содержала следующие мероприятия:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п

 

 
	Наименование мероприятий

 

 
	Обоснование необходимости (цель реализации)

 

 
	Описание и место расположения объекта

 

 
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)

	
	
	
	
	Наименование показателя 
	Ед. изм.
	Значение показателя
	
	
	Всего

 
	Профинансировано к 2019 г.

 
	в т.р.ч. по годам
	Остаток финансирования

 
	в т.ч. за счет платы 

 

	
	
	
	
	
	 
	до 
	после 
	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	1.2.1
	Замена котлов КВр-1,25 на котельной №5
	Котлы находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, требуется замена на более производительные и высокоэффективные.
	котельная № 5, расположенные по адресу: Алтайский край, Третьяковский район, г с.  Староалейское,
	Количество
	Шт.
	1
	 1
	2020
	2020
	350
	 
	350
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по программе
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	350
	 
	350
	
	
	 
	 


Тепловые сети с. Староалейское необходимо серьезно модернизировать и при этом не просто восстановить ресурс, а создать систему теплоснабжения качественно другого уровня. В связи с этим в проекте предлагается рассмотрении постепенной модернизации сетей, путем небольших постепенных обновлений и перестроений, без масштабной реконструкции. Модернизация котельных и всего котельного оборудования технологически необходима в связи с тем, что их существенная часть была введена в эксплуатацию достаточно давно (в 70-80-е годы), износ котельного оборудования составляет порядка 80%. Кроме того, модернизация обусловлена требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора. Техническое перевооружение котельных с. Староалейское должно быть произведено в соответствии с требованиями нормативно- технических документов и Ростехнадзора.
Мероприятия по развитию систем теплоснабжения в актуализированных схемах теплоснабжения на 2019 год Корболихинского сельского совета, МО «Садовый сельский совет», МО «Шипунихинский сельский совет», «Екатерининский сельский совет», «Третьяковский сельский совет» Третьяковского района Алтайского края не предусмотрены.

Решениями Карболихинского сельского совета от 19.11.2021 № 21, Новоалейского сельского совета от 01.10.2011 № 23, Первокаменского сельского совета от 13.12.2021 № 22, Плосковского сельсовета от 29.11.2021 № 25, Третьяковского сельского совета от 22.12.2021 № 18 принято решение об отсутствии необходимости подготовки генеральных планов соответствующих сельских советов.

Генеральным планом МО Староалейский сельский совет Третьяковского района Алтайского края, утвержденным решением от 30.12.2020 № 55 предусмотрены мероприятия, направленные на повышение благоприятных условий жизнедеятельности человека, на ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории муниципального образования по всем направлениям инженерного обеспечения.
В разделе 2.9.4 «Теплоснабжение» генерального плана МО Староалейский сельский совет Третьяковского района Алтайского края установлено следующее:

В связи с тем, что дефицитов тепловой мощности на территории МО «Староалейский сельсовет» не выявлено, реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не предусматривается. 

Для жилищной застройки во вновь осваиваемых районах сельсовета предусматривается индивидуальное отопление.

Основными мероприятиями по развитию теплоснабжения в Третьяковском районе являются: 
повышение эффективности теплоэнергетики при минимизации затрат на ее развитие и функционирование; модернизация существующих источников теплогенерации с использованием современного оборудования, строительство новых котельных на базе современных высокоэффективных технологий; реконструкция и строительство новых тепловых сетей с применением новых изоляционных материалов (пенополиуретана – ППУ по технологии «труба в трубе»); внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии и др.); осуществление грамотной тарифной политики с установлением единых тарифов на тепловую энергию для всех потребителей.

Первостепенными мероприятиями могут являться:

•
своевременная реконструкция изношенных тепловых сетей, что позволит уменьшить потери тепла и сократить издержки;

•
поэтапный перевод объектов социально-культурного назначения на автономное отопление с использованием в качестве топлива природного газа;

•
строительство мини-котельных в зависимости от ввода в эксплуатацию газовых сетей и социальной значимости объекта;

•
проведение энергосберегающих мероприятий в жилищно-коммунальном секторе.

Стратегией социально-экономического развития Третьяковского района  до 2035 года, в разделе 2.2.  «Модернизация и развитие коммуналь-ной и энергетической инфраструктуры» основными направлениями реализации стратегической задачи определено следующее:

Планируется  реконструкция тепловых сетей в с.Корболиха, строи-тельство модульной котельной в с.Староалейское, строительство водопро-вода в с.Новоалейское, модернизация котельных, реконструкция изношен-ных тепловых сетей, проведение энергосберегающих мероприятий в жи-лищно-коммунальном секторе, осуществление грамотной тарифной поли-тики, адресная поддержка населения в оплате жилищно-коммунальных услуг.

В разделе 4 Стратегии «Приоритеты территориального развития Тре-тьяковского района» вышеуказанные мероприятия отражены по сельским советам:

- Староалейский сельсовет: ремонт автомобильных дорог; участие в проекте поддержки местных инициатив граждан - строительство спортив-ной площадки; капитальный ремонт здания МКОУ «Староалейская СОШ №1»; индивидуальное жилищное строительство.

- Корболихинское сельское поселение: произвести  капитальный ремонт  всей  водопроводной сети в с.Корболиха – 16000 м.;  замену   тепловых  сетей в двухтрубном   исчислении  в с.Корболиха  -  5000 м; реконструкцию памятника участникам  Великой  Отечественной  войны.

- Екатерининское сельское поселение: капитальный ремонт образова-тельных учреждений (школа, детский сад); капитальный ремонт учреждений здравоохранения (ФАПы); капитальный ремонт автомобильных дорог; капитальный ремонт и реконструкция сетей водо- и теплоснабжения; мероприятия по развитию спортивной инфраструктуры; мероприятия по освещению улиц в населенных пунктах.

- Третьяковское сельское поселение: участие в проекте поддержки мест-ных инициатив граждан - строительство детской площадки; ремонт авто-мобильных дорог

- Новоалейское сельское поселение: ремонт автомобильных дорог; ка-питальный ремонт школы; строительство водопровода.

- Первокаменское сельское поселение: ремонт автомобильных дорог; капитальный ремонт дома культуры.

- Плосковское сельское поселение: ремонт автомобильных дорог; капи-тальный ремонт дома культуры.

- Садовое сельское поселение: капитальный ремонт Дома культуры;  обустройство детской и спортивной площадки; ремонт ФАПа в п.Садовый; проведение мероприятий по освещению улиц в населенных пунктах посе-ления; капитальный ремонт памятника воинам ВОВ; капитальный ремонт школы; капитальный ремонт дорог местного значения.

- Шипунихинское сельское поселение: капитальный ремонт дорог; капи-тальный ремонт водопровода; капитальный ремонт тепловых сетей; про-ведение мероприятий по освещению улиц в населенных пунктах поселения; капитальный ремонт мемориала Славы.
Программой газификации Алтайского края на 2021-2025 гг. газифи-кация Третьяковского района не предусмотрена
2. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Информация по затратам на мероприятия по переводу котельных на газообразное топливо не представлена. 

Принимая во внимание отсутствия утвержденного генерального плана по Третьяковскому району в целом, а также информацию, отраженную в документе «Стратегия социально-экономического развития Третьяковского района до 2035 года» для выбора приоритетного сценария определены следующие мероприятия: 

1) Реконструкция котельной № 1, расположенной по адресу: с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2, путем установки на одном земельном участке модульной котельной по адресу: с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а (строительство модульной котельной в с. Староалейское) с подключением контура котельной №1 в 2022 году к модульной котельной, ориентировочной стоимостью 25,0 млн.руб.;

2) Замена тепловых сетей от котельной №1 со строительством перемычки от котельной № 1 до модульной котельной,  расположенной по адресу: с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а, в 2023- 2024 гг ориентировочной стоимостью 77,0 млн. руб.

3) Подключение потребителей тепловых сетей от котельной №2 с. Староалейское, ул. Советская, 4 в 2025 -2026 гг к модульной котельной по адресу: с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а стоимостью 70,0 млн. руб.

4) Переключение в 2023-2025 гг. тепловых нагрузок котельной с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная на котельную с. Екатерининское, ул. Титова, 59а, путем прокладки тепловых сетей протяженностью 350 м по ул. Молодежная по территории парка с пересечением дороги, стоимостью 60,0 млн.руб.

	Мероприятие 
	Год 
реализации 

	1)
Реконструкция котельной № 1, расположенной по адресу: с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2
	2022 (25,0 млн. руб)

	2)
Замена тепловых сетей от котельной №1 со строительством перемычки от котельной № 1 до модульной котельной
	2023-2024 (77,0 млн.руб.)

	3) Подключение потребителей тепловых сетей от котельной №2  к котельной № 1.


	2025 -2026 (70,0 млн. руб.)

	4)
Переключение тепловых нагрузок котельной с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная на котельную с. Екатерининское, ул Титова, 59а
	2023-2025 (60,0 млн.руб.)


3. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В целях сравнения технико – экономических вариантов развития систем теплоснабжения района, варианты перспективного развития систем теплоснабжения были сопоставлены с требованиями, отраженными в пункте 101 приказа Минэнерго РФ от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения», а именно:
- источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют;

-  строительств генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается;

- региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций не отражает газификацию Третьяковского района;
- переключение тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки не планируется. 

Таким образом, выбранные мероприятия, оценены с требованиями, отраженными в пункте 101 приказа Минэнерго РФ от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения».
Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями: 

· установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта; 

· местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами; 

· достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах; 

· очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс. 

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97. 
Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями: 
· готовностью СЦТ к отопительному сезону; 

· достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях; 

· способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях; 

· организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности; 

· максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты. 
В связи с отсутствием информации о количестве аварий, остановок очередности ремонтов оценка безотказности тепловых сетей не осуществлена.
Пунктом 100 приказа Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» определено, что технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения определяется в соответствии с приложениями № 37-39 указанных Методических указаний.

Пунктом 39.4 Методических указаний  утверждено, что в поселениях, городских округах, городах федерального значения, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, технико-экономическое обоснование расширения зоны действия реконструируемой котельной с передачей на нее тепловой нагрузки котельных выводимых из эксплуатации должно осуществляться на основании сравнения средневзвешенной цены на тепловую энергию в необъединенных системах теплоснабжения со средневзвешенной ценой на тепловую энергию объединенной системы теплоснабжения с учетом реконструкции доминирующей котельной.
Вариант №1. Реконструкция котельной № 1, расположенной по адресу: с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2, путем установки на одном земельном участке модульной котельной по адресу: с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а (строительство модульной котельной в с. Староалейское) с подключением контура котельной №1 и котельной № 2 к модульной котельной

Ориентировочная стоимость по реконструкции котельной составляет 172 млн. руб. , в том числе:
-  строительство модульной котельной в с. Староалейское
- 25 000 тыс. руб. 






 - замена тепловых сетей от котельной №1 со строительством перемычки от котельной № 1 до модульной котельной,  расположенной по адресу: с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а – 77 000 тыс.руб.;

- подключение потребителей тепловых сетей от котельной №2 с. Староалейское, ул. Советская, 4 к модульной котельной по адресу: с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а – 70 000 тыс. руб.




Информация о протяженности тепловой сети, диаметре и способе прокладки, необходимая для определения нормативных потерь в целях подключения потребителей не представлена. При расчете протяженность принята условно 500 м с потерями 100 Гкал/год. Фактический удельный расход условного топлива в 2019 году по котельным № 1 и № 2 составил 230,67 кг/Гкал (по данным МУП «Старт»). После строительства модульной котельной в с. Староалейское ожидаемый удельный расход условного топлива определен в размере 199,28 кг/Гкал. Численность промышленно – производственного персонала, ожидаемо снизиться на 4 единицы
	Показатель
	Фактическая средневзвешенная цена за 2019 год в целом по предприятию
	по источникам теплоснабжения № 1 и № 2 с. Староалейское
	Средневзвешенная цена с учетом реконструкции доминирующей котельной

	Операционные расходы, тыс. руб.
	14 356,31
	2 990,79
	2 085,15

	сырье и материалы
	1 130,39
	739,13
	739,13

	Заработная плата,  в том числе оплата труда ППП
	9 237,55
	1 811,28
	905,64

	численность, ед
	40,80
	8,00
	4,00

	средняя з/п, руб/месяц
	18 867,54
	18 867,54
	18 867,54

	 в том числе оплата труда АУП
	2 352,14
	440,37
	440,37

	численность, ед
	9,00
	1,69
	1,69

	средняя з/п, руб/месяц
	21 779,07
	21 779,07
	21 779,07

	Энергетические расходы, тыс. руб.
	25 488,42
	7 599,06
	6 827,79

	- расходы на топливо
	20 184,95
	6 117,24
	5 345,97

	цена, руб/тн
	2 234,53
	2 232,08
	2 232,08

	Объем, кг
	9 033,19
	2 740,60
	2 395,06

	калорийный эквивалент
	0,73
	0,73
	0,73

	НУР, кг/Гкал
	268,88
	230,67
	199,28

	отпуск в сеть
	24 491,52
	8 656,35
	8 756,35

	потери
	8 346,62
	2 595,59
	2 695,59

	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы
	5 286,33
	1 481,82
	1 481,82

	- расходы на холодную воду
	17,14
	 
	 

	Неподконтрольные расходы, тыс. руб.
	5 156,95
	780,60
	406,50

	- отчисления на социальные нужды
	3 907,36
	780,60
	406,50

	 - прочие
	1 249,60
	 
	 

	ИТОГО НВВ Тыс. руб.
	45 001,69
	11 370,45
	9 319,44

	Полезный отпуск, Гкал
	15 275,0
	5 781,6
	5 781,56

	Среднегодовой тариф, руб/Гкал без НДС
	2 946,10
	1 966,68
	1 611,92


Годовое снижение затрат после реконструкции составит 2051,01 тыс. руб. (11370,45 – 9319,44 тыс.руб.), следовательно, срок окупаемости капитальных вложений в размере 172,0 млн. руб. составит 83,9 лет.  
Вариант №2. Переключение тепловых нагрузок котельной с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная на котельную с. Екатерининское, ул. Титова, 59а, путем прокладки тепловых сетей протяженностью 350 м по ул. Молодежная по территории парка с пересечением дороги










.

Для переключения тепловых нагрузок потребителей котельной с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная на котельную с. Екатерининское, ул Титова, 59а, с заменой тепловых сетей,  ориентировочно необходимо 60000,0 тыс. руб. Присоединение будет осуществляться путем прокладки перемычки протяженностью 350 м по ул. Молодежная по территории парка с пересечением дороги. 
При сохранении идентичного подхода по экономии ФОТ, удельный расход условного топлива после реконструкции тепловых сетей определен в размере 183,4 кг/Гкал, в связи с чем ожидаемая среднегодовая себестоимость проекта наиболее привлекательна.

	Показатель
	Фактическая средневзвешенная цена за 2019 год в целом по предприятию
	по источникам теплоснабжения № 1 и № 2 с. Екатерининское
	Средневзвешенная цена с учетом реконструкции доминирующей котельной

	Операционные расходы, тыс. руб.
	14 356,31
	3 154,00
	2 248,36

	сырье и материалы
	1 130,39
	1 006,91
	1 006,91

	Заработная плата,  в том числе оплата труда ППП
	9 237,55
	1 811,28
	905,64

	численность, ед
	40,80
	8,00
	4,00

	средняя з/п, руб/месяц
	18 867,54
	18 867,54
	18 867,54

	 в том числе оплата труда АУП
	2 352,14
	335,81
	335,81

	численность, ед
	9,00
	1,28
	1,28

	средняя з/п, руб/месяц
	21 779,07
	21 779,07
	21 779,07

	Энергетические расходы, тыс. руб.
	25 488,42
	4 378,30
	2 816,40

	- расходы на топливо
	20 184,95
	3 593,90
	2 032,00

	цена, руб/тн
	2 234,53
	2 245,21
	2 245,21

	Объем, кг
	9 033,19
	1 600,70
	905,04

	калорийный эквивалент
	0,73
	0,73
	0,73

	НУР, кг/Гкал
	268,88
	333,65
	183,40

	отпуск в сеть
	24 491,52
	3 495,35
	3 595,35

	потери
	8 346,62
	1 495,38
	1 595,38

	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы
	5 286,33
	784,40
	784,40

	- расходы на холодную воду
	17,14
	 
	 

	Неподконтрольные расходы, тыс. руб.
	5 156,95
	732,00
	374,92

	- отчисления на социальные нужды
	3 907,36
	732,00
	374,92

	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива
	1 249,60
	 
	 

	ИТОГО НВВ Тыс. руб.
	45 001,69
	8 264,30
	5 439,68

	Полезный отпуск, Гкал
	15 275,0
	1 893,8
	1 893,77

	Среднегодовой тариф, руб/Гкал без НДС
	2 946,10
	4 363,94
	2 872,41


Годовое снижение затрат после реконструкции составит 2824,62тыс. руб. (8264,30 – 5439,68 тыс.руб.), следовательно, срок окупаемости капитальных вложений в размере 60,0 млн. руб. составит 21,2 лет.  

4. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей.
Раздел 3 настоящей Главы определят срок окупаемости по мероприятиям по с. Староалейское и с. Екатерининское сроком 83,9 и 21,2 лет соответственно. Следовательно, приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения является вариант № 2. 

Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения района приведено в следующих документах:

- описание мероприятий по развитию источников тепловой энергии с определением необходимых финансовых потребностей для реализации каждого из рассмотренных проектов – в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения района на период до 2031 года. Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»»;

- описание мероприятий по развитию систем транспорта теплоносителя с определением необходимых финансовых потребностей для реализации каждого из рассмотренных проектов – в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения района на период до 2031 года. Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них»»;

- оценка эффективности инвестиций – в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения района на период до 2031 года. Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»».[image: image1.emf]

